
Poznan, l 5 maj 2020 r.

Zawiadomienie

Dotvczv: specvfikacii istotnvch warunk6w zam6wienia do przetsrqu nieoqraniczonego nr PN 492120 o wartosci mnieiszei

ni2 kwotv okreSlone w orzeoisach wvdanvcb na oodstawie art. I I ust. 8 Pzo na Swiadczenie uslue serwisowvch urzadzei
klimatyzacvinvch Zamawiaiaceso. znaiduiacvch sie w budynkach Dolotonvch w Poznaniu. przy ul. Z. Noskowskieqo

l2l14. zqodnie z lrrmasaniami Zamawiriaceso okr€Slonvmi w Specvfikscii Technicznei Przedmiotu Zsm6wi€nia.
zswartei w czeSci lV SIWZ.

W prz€dmiotowym post€powaniu wplvnelv pvtanis nsstepuiscei tresci:

PYTANIE I:

Kolumna "Urz4dzenia objgte serwisem" - w niekt6rych pozycjach *ymienione s4 nazwy wlasne klimatyzator6w z podaniem

konkremego modelu urz4dzeni4 w innych, a jest ich zraczna czg3d, tylko okeSlenie og6lne na przyklad "X Scienny". "X
przysufitowy", z czego nie wynik4 czy jest to czg5i urz4dzenia t)?u split, multisplit czy VRF. Przy kalkulacji koszt6w serwisu

ma to maczenie, dlatego proszg o podanie blixzej informacji.

ODPOWIEDZ I:

W pozycjach Tabel I i II, gdzie mowajest o klimatyzatorach Sciennych lub sufitowych oraz brak jest innych adnotacji, nale2y

tma( zz rtrz4dzenia typu split.
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