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DotYczv: sDecvfikacii istotnvch warunk6w zamdwienia do prz.€tarpu nieosraniczoneso nr PN 493/20 o wartosci mnieiszei
nii kwotv okreslone w Drzepisach wvdanvch na podstawie srt. ll ust. 8 PzD na Drsce r€montowe w budvnku A i E

Pomaf , 17 czerwca2020 r.

Zawiadomienie

w siedzibie Zamawiaiaceeo

W Drzedmiotowvm Dostepowaniu wDtvnelv nasteDuiace Dytallia:

l. Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zmiang technologii nowo montowanych rur z PP na np. rury pEX lAczone metod4
zaciskow4:

OdoowiedZ: Zamawiaj4cy nie dopuszcza mliany PP na PEX na gl6wnych odcinkach ruroci4g6w, natomiast na pionach
Zamawiaj4cy dopuszcza zmiang pp na pEX.

2' Czy Zamawiaj4cy dysponuje zapasowymi elementami nietlpowego sufitu podwieszanego na *ypadek uszkodzenia
(niezamierzonego)?

Odoowiedi: Nie, Zamawiaj4cy nie posiada element6w zapasowych sufit6w podwieszanych.
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